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ASSUNTO:

ANANINDEUA - PA

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS REGISTRADO NA ART DE Nº PA20220795823

ARQ

Sinalização, Iluminação e Saídas de Emergência,
Extintores, Hidrantes e Sistema de Detecção e
Alarme de Incêndio.

AV. GOVERNADOR HÉLIO GUEIROS, 110
CEP: 67.120-370

COQUEIRO - ANANINDEUA/PA

JARLENE COSTA

PROJETO ARQUITETÔNICO: PLANTA GERAL

Lat.: 1° 21' 44" S
Long.: 48° 25' 16" O

8800-6/00

LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO

MÉDIO INDICADA

PROPRIETÁRIO

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PARESPONSÁVEL  TÉCNICO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DO CBMPA

21

01

Coord. Geográficas(UTM  DATUM):

1. (   ) Aprovação da Analise de Projeto;
2. (   ) Substituição de Projeto. Protocolo Original n°______________
3. (   ) Com Observação para Habite-se n .°__________/__________

4. (   ) Modificação de Projeto  por prancha. Protocolo Anterior  de n .°_______/________

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

AUTOR DO PROJETO

 600 MJ/m²

APROVADO

Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Diretoria de Serviços Técnicos

Centro de Atividades Técnicos

PROTOCOLO SISGAT Nº:_____________, ANALISADO SOB DECRETO 2.247/2022.

DATA:_____/________/____________

ANALISTA:____________________________

SISTEMAS:

OCUPAÇÃO: LOCAL:

CAD:

RISCO: CNAE:

CARGA DE INCÊNDIO ESPECÍFICA/PREDOMINANTE :

GRUPO/DIVISÃO:

GRUPO: F/ DIVISÃO: F-6 JULHO/ 2022

ÁREA CONSTRUÍDA E ÁREA UTILIZADA (IT 08) :

DATA:

ESCALA:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC/AR/PA

CNPJ: 03.593.364/0006-25

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PA

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

 10.837,76m²

483744

01 11 2022

SGT BM FABIO

X



PLANTA BAIXA - GUARITA PRINCIPAL
ÁREA = 65,50 m²
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ASSUNTO :

ANANINDEUA - PA

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS REGISTRADO NA ART DE Nº PA20220795823

ARQ

Sinalização, Iluminação e Saídas de Emergência,
Extintores, Hidrantes e Sistema de Alarme de
Incêndio.

AV. GOVERNADOR HÉLIO GUEIROS, 110
CEP: 67.120-370

COQUEIRO - ANANINDEUA/PA

JARLENE COSTA

PROJETO ARQUITETÔNICO: PLANTAS BAIXA E DE COBERTURA, CORTE AA, BB E
ELEVAÇÃO PRINCIPAL - GUARITA PRINCIPAL

Lat.: 1° 21' 44" S
Long.: 48° 25' 16" O

8011-1/01

SERVIÇO PROFISSIONAL

MÉDIO INDICADA

PROPRIETÁRIO

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PARESPONSÁVEL  TÉCNICO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DO CBMPA

21

02

Coord. Geográficas(UTM  DATUM):

1. (   ) Aprovação da Analise de Projeto;
2. (   ) Substituição de Projeto. Protocolo Original n°______________
3. (   ) Com Observação para Habite-se n .°__________/__________

4. (   ) Modificação de Projeto  por prancha. Protocolo Anterior  de n .°_______/________

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

AUTOR DO PROJETO

700 MJ/m²

APROVADO

Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Diretoria de Serviços Técnicos

Centro de Atividades Técnicos

PROTOCOLO SISGAT Nº:_____________, ANALISADO SOB DECRETO 2.247/2022.

DATA:_____/________/____________

ANALISTA:____________________________

SISTEMAS:

OCUPAÇÃO: LOCAL:

CAD:

RISCO: CNAE:

CARGA DE INCÊNDIO ESPECÍFICA/PREDOMINANTE :

GRUPO/DIVISÃO:

GRUPO: D/ DIVISÃO: D-1 JULHO/ 2022

ÁREA CONSTRUÍDA E ÁREA UTILIZADA (IT 08) :

DATA:

ESCALA:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC/AR/PA

CNPJ: 03.593.364/0006-25

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PA

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

10.837,76 m²

483744

01 11 2022

SGT BM FABIO

X



PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉRREO - ESCOLA 

PASSA PRATOS

+0.30+0.25

+0.30

+0.30

+0.60

+0.55

+0.50

+0.45

+0.40

+0.35

+0.30

B - 3.00 x 0.50 x 2.20m

J - 3.90 x 1.60 x 0.75m

J 
- 

2
.3

8
 x

 1
.6

0
 x

 1
.1

5m

0.80

B - 2.50 x .50 / 2.20m

+0,30

+0.30

+0.25

+0.25

+0.30

P - 2.00 x 2.20m

1
.0

0
 x

 2
.1

0m

+0.30

+0.25 +0.25

+0,15

+0.30

J - 4.70 x 1.50 / 1.17m

010204 0305

06

08

09

10

11

12

13

14
15

16

17

18

SOBE

01

02

04

03

05

07

06

08

10

09

11

13

12

2.10

0.80

2.10

J - 4.70 x 1.50 / 1.17m

1.70

2.10

J - 3.90 x 1.60/ 1.07m

J - 3.90 x 1.60/ 1.07m

J - 2.40 x 1.60/ 1.07m

J - 3.90 x 1.60/ 1.07m

J - 2.25 x 1.60/ 1.07m

B - 2.50 x .50 / 2.20m

0.
80 2.
10

0.
80 2.
10

1.
00 2.
10

0.
80 2.
10

PALCO

SOM

0.
80 2.
10

0.
90 2.
10

0.
80 2.
10

0
.8

0
2

.1
0

0.80
2.10

J 
- 

2
.3

8
 x

 1
.6

0
 x

 1
.1

5m

J - 3.90 x 1.60 x 0.75m J - 3.90 x 1.60 x 0.75m

0
.9

0
2

.1
0

B - 3.00 x 0.50 x 2.20m

0
.9

0
2

.1
0

J - 3.90 x 1.60 x 0.75m J - 3.90 x 1.60 x 0.75m

B - 3.00 x 0.50 x 2.20m

0
.9

0
2

.1
0

0
.8

0
2

.1
0

J - 3.90 x 1.60 x 0.75m J - 3.90 x 1.60 x 0.75m

B - 3.00 x 0.50 x 2.20m

0
.9

0
2

.1
0

J - 2.00 x 1.10 x 1.05m

B - 1.95 x 0.50 x 1.82m

J 
- 

2
.0

0
 x

 1
.6

0
 x

 1
.1

5m

B
 - 2.00 x 0.50 x 2.20m

B
 - 2.00 x 0.50 x 2.20m

+0.30

0
.8

0
2

.1
0

0.80
2.10

0
.8

0
2

.1
0

1.00
2.10

0.80
2.10

J - 3.75 x 1.60 / 1.10m

0.80

2.10

0.
90 2.
10

0.
60 2.
10

0
.8

0
2

.1
0

RAMPA DESCE RAMPA DESCE

0.80

2.10

0.80

2.10

B - 1.45 x 0.70 x 1.90m

1.00

2.10

0.90

2.10

0.
90 2.
10

0.90

2.10

0.
90 2.
10

J - 3.75 x 1.60 / 1.10m

0.80

2.10

2.002.50

P - 2.10 x 2.33

S
O

B
E

+0.25

+0.25

0.702.10

0.702.10

0.
80

2.
10

0.802.10

0.802.10

0.70
2.10

0.70
2.10

0.60
1.80

0.60
1.80

0.60
1.80

J - 3.90 x 1.60/ 1.07m

+0.15

DEPÓSITO
ÁREA = 39,13m²

+0.15

SOBE PARA 1º PAVIMENTO

1.80

2.64

+0.30

REFEITÓRIO
ÁREA = 113,17 m²

SALA 23
ÁREA = 55,14 m²

+0.30

SALA 24
ÁREA = 55,14 m²

+0.30

SALA 25
ÁREA = 55,14 m²

+0.30

SALA 26
ÁREA = 55,14 m²

SALA DOS
PROFESSORES

ÁREA = 42,00m²

COORDENAÇÃO
ENSINO INFANTIL

ÁREA = 12,40 m²

+0.15

PÁTIO DE ACESSO
DOS ALUNOS

ÁREA = 278,01 m²

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

HALL
ESCADA

CIRCULAÇÃO

HALL

HALL DE
ENTRADA

CIRCULAÇÃO

ÁREA COMUM
ÁREA = 312,97 m²

+0.25

COZINHA
ÁREA = 27,83 m²

APOIO
ÁREA = 12,95 m²

+0.25

DESPENSA
ÁREA = 13,42 m²

B - 3.00 x 0.50 x 2.20m

P - 2.60 x 2.42

W.C. MASC.
INFANTIL

ÁREA = 17,96m² HALL

W.C.
PNE

ÁREA = 3,40m²

W.C. FEM.
INFANTIL

ÁREA = 18,14m²

DIREÇÃO
ÁREA = 18,50 m²

+0.30

SECRETARIA
ÁREA = 17,34 m²

+0.30

SALA DE SOM
ÁREA = 11,96 m²

+0.30

DML
ÁREA = 6,48 m²

+0.30

DML
ÁREA = 4,79 m²

+0.30

AUDITÓRIO
ÁREA = 102,26 m²

+0.30

BRINQUEDOTECA
ÁREA = 116,73 m²

+0.30

SALA DE RECURSOS
MULTIFUNCIONAIS

ÁREA = 40,15 m²

+0.90

ALMOX.
ÁREA = 4,35 m²

+0.30

CINEMA
ÁREA = 54,57 m²

+0.30

W.C.
PNE

ÁREA = 4,90m²

+0.30

DEPÓSITO
ED. FÍSICA

ÁREA = 6,60m²

+0.25

W.C.
FEM.
ÁREA = 12,78m²

+0.25

W.C.
MASC.

ÁREA = 12,78m²

+0.30

DML
ÁREA = 6,52 m²

+0.30

DML
ÁREA = 2,62 m²

+0.30

CAMARIM 02
ÁREA = 4,82 m²

W.C.
ÁREA = 2,20 m²

W.C.
ÁREA = 2,29 m²

+0.30

CAMARIM 01
ÁREA = 4,92 m²

C
IR

C
U

LA
Ç

Ã
O

+0.30

ANFITEATRO
ÁREA = 204,38 m²

+0.30

SALA DE DANÇA
ÁREA = 37,90 m²

+0.30

LANCHONETE
ÁREA = 16,30 m²

+0.30

DEPÓSITO
ÁREA = 9,98 m²

+0.30

EXPOSIÇÃO/
MULTIUSO

ÁREA = 196,89m²

+0.25

W.C.
FEM.
ÁREA = 8,80m²

+0.25

W.C.
MASC.

ÁREA = 4,83m²

T.I.
ÁREA = 3,94m²

+0.30

ÁREA
TÉCN.

ÁREA = 11,99m²

W.C.
MASC.

ÁREA = 11,47m²

W.C.
FEM.
ÁREA = 10,49m²

W.C.
PNE

ÁREA = 3,81m²

E
L
E
V
.

P
R
IN
C

ÁREA
DESATIVADA

AA AA

B
B

B
B

DESATIVADA
ÁREA

PLANTA CHAVE
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ASSUNTO:

ANANINDEUA - PA

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS REGISTRADO NA ART DE Nº PA20220795823

ARQ

Sinalização, Iluminação e Saídas de Emergência,
Extintores, Hidrantes e Sistema de Detecção e
Alarme de Incêndio.

AV. GOVERNADOR HÉLIO GUEIROS, 110
CEP: 67.120-370

COQUEIRO - ANANINDEUA/PA

JARLENE COSTA

PROJETO ARQUITETÔNICO: PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉRREO - ESCOLA

Lat.: 1° 21' 44" S
Long.: 48° 25' 16" O

8599-6/99

EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA

MÉDIO INDICADA

PROPRIETÁRIO

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PARESPONSÁVEL  TÉCNICO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DO CBMPA

21

03

Coord. Geográficas(UTM  DATUM):

1. (   ) Aprovação da Analise de Projeto;
2. (   ) Substituição de Projeto. Protocolo Original n°______________
3. (   ) Com Observação para Habite-se n .°__________/__________

4. (   ) Modificação de Projeto  por prancha. Protocolo Anterior  de n .°_______/________

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

AUTOR DO PROJETO

 300 MJ/m²

APROVADO

Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Diretoria de Serviços Técnicos

Centro de Atividades Técnicos

PROTOCOLO SISGAT Nº:_____________, ANALISADO SOB DECRETO 2.247/2022.

DATA:_____/________/____________

ANALISTA:____________________________

SISTEMAS:

OCUPAÇÃO: LOCAL:

CAD:

RISCO: CNAE:

CARGA DE INCÊNDIO ESPECÍFICA/PREDOMINANTE :

GRUPO/DIVISÃO:

GRUPO: E/ DIVISÃO: E-1 JULHO/ 2022

ÁREA CONSTRUÍDA E ÁREA UTILIZADA (IT 08) :

DATA:

ESCALA:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC/AR/PA

CNPJ: 03.593.364/0006-25

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PA

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

 10.837,76m²

483744

01 11 2022

SGT BM FABIO

X



PLANTA BAIXA PAVIMENTO SUPERIOR - ESCOLA

PASSA PRATOS

+3.32

+3.28

W.C.MASC

A= 12.03m²

+6.30

D
E

S
C

E
 P

A
R

A
 O

 T
É

R
R

E
O

+3.32

ACESSO CX
D´AGUA
A: 2.35m²

+3.32

+3.32

+3.32

010204 0305
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J - 3.90 x 1.60 x 0.75m J - 3.90 x 1.60 x 0.75m J - 3.90 x 1.60 x 0.75m J - 3.90 x 1.60 x 0.75m J - 3.90 x 1.60 x 0.75m J - 3.90 x 1.60 x 0.75m J - 3.90 x 1.60 x 0.75m B - 1.95 x 0.50 x 1.82m
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0
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2.10

0.60
1.80

0.60
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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.1
0
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0
.9

0
2

.1
0

B - 3.00 x 0.50 x 2.20m

P - 2.10 x 2.33

J - 3.90 x 1.60/ 1.07m

J - 3.90 x 1.60/ 1.07m

J - 2.25 x 1.60/ 1.07m

J - 2.25 x 1.60/ 1.07m

J - 3.90 x 1.60/ 1.07m

J - 3.90 x 1.60/ 1.07m

J - 3.90 x 1.60/ 1.07m

J - 3.90 x 1.60/ 1.07m

J - 3.90 x 1.60/ 1.07m

J - 3.90 x 1.60/ 1.07m0.90

2.10

0.90

2.10

0.90

2.10

0.90

2.10

0.90

2.10

0.90

2.10
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2.10

0.80

2.10

1.00

2.10

0
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0
2

.1
0

0
.9

0
2

.1
0

0.80

2.10

B - 1.45 x 0.70 x 1.90m

REFEITÓRIO
ÁREA = 113,17 m²

+3.32

SALA 44
ÁREA = 55,14 m²

+3.32

SALA 42
ÁREA = 55,14 m²

+3.32

SALA 41
ÁREA = 55,14 m²

+3.32

SALA 43
ÁREA = 55,14 m²

COORDENAÇÃO
ENSINO INFANTIL

ÁREA = 12,40 m²

+3.32

SALA DOS
PROFESSORES

ÁREA = 42,00m²

W.C.
FEM.
ÁREA = 8,80m²

+3.28

W.C.
MASC.

ÁREA = 4,83m²

+3.32

T.I.
ÁREA = 3,94m²

HALL

CIRCULAÇÃO
INTERNA

+3.32

CIRCULAÇÃO
INTERNA

+3.32

CIRCULAÇÃO
INTERNA

+3.32

CIRCULAÇÃO
INTERNA

HALL

+3.32

DEPÓSITO
ÁREA = 8,20m²

+3.32

T.I.
ÁREA = 3,15m²

+3.32

COORDENAÇÃO
ÁREA = 13,12m²

C
IR

C
U

LA
Ç

Ã
O

HALL DE
ENTRADA

CIRCULAÇÃO

+3.32

SALA 02
ÁREA = 89,49m²

+3.32

SALA 01
ÁREA = 108,00m²

0.90
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0

0
.6

0
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0
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0
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0.702.10

0.60

2.10

0.60

2.10

0.60

2.10

0.60

2.10

0.902.10

0.802.10

+3.32

ARQUIVO
PERMANENTE

ÁREA = 23,61 m²

+0.30

ANFITEATRO
CAPACIDADE 303 SENTADOS

ÁREA = 204,38 m²

HALL
ENTRADA

SALA 57
ÁREA = 70,17 m²

SALA 58
ÁREA = 58,29 m²

+3.32

+3.32

SALA 54
ÁREA = 58,29 m²

+3.32

SALA 56
ÁREA = 58,55 m²

+3.32

SALA DE MÚSICA
ÁREA = 67,62 m²

+3.32

+3.32

SALA DE
NUTRIÇÃO

ÁREA = 40,18m²

+3.32

SALA DE
ARTES

ÁREA = 40,18m²

+3.32

W.C.
PNE

ÁREA = 3,40m²

+3.28

W.C. MASC.
INFANTIL

ÁREA = 17,96m²

W.C. FEM.
INFANTIL

ÁREA = 18,14m²

+3.28

+3.32

ARQUIVO
ESCOLAR

ÁREA = 23,18m²

+3.28

COZINHA
ÁREA = 27,83 m²

+3.28

APOIO
ÁREA = 10,07 m²
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+6.30

W.C.
FEM.
ÁREA = 11,84m²

DEPÓSITO
ÁREA = 12,03 m²

+6.30

DML
ÁREA = 5,11 m²

+6.30

+6.30

SALA DE
ESTÚDIO

ÁREA = 8,41m²

HALL DE
ACESSO

DESCE PARA O TÉRREO

P - 1.70 x 2.42

B - 3.00 x 0.50 x 2.20m

B - 3.00 x 0.50 x 2.20m

B - 3.00 x 0.50 x 2.20m

B - 3.00 x 0.50 x 2.20m

ÁREA
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AA AA
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ASSUNTO:

ANANINDEUA - PA

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS REGISTRADO NA ART DE Nº PA20220795823

ARQ

Sinalização, Iluminação e Saídas de Emergência,
Extintores, Hidrantes e Sistema de Detecção e
Alarme de Incêndio.

AV. GOVERNADOR HÉLIO GUEIROS, 110
CEP: 67.120-370

COQUEIRO - ANANINDEUA/PA

JARLENE COSTA

PROJETO ARQUITETÔNICO: PLANTA BAIXA PAVIMENTO SUPERIOR - ESCOLA

Lat.: 1° 21' 44" S
Long.: 48° 25' 16" O

8599-6/99

EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA

MÉDIO INDICADA

PROPRIETÁRIO

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PARESPONSÁVEL  TÉCNICO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DO CBMPA

21

04

Coord. Geográficas(UTM  DATUM):

1. (   ) Aprovação da Analise de Projeto;
2. (   ) Substituição de Projeto. Protocolo Original n°______________
3. (   ) Com Observação para Habite-se n .°__________/__________

4. (   ) Modificação de Projeto  por prancha. Protocolo Anterior  de n .°_______/________

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

AUTOR DO PROJETO

 300 MJ/m²

APROVADO

Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Diretoria de Serviços Técnicos

Centro de Atividades Técnicos

PROTOCOLO SISGAT Nº:_____________, ANALISADO SOB DECRETO 2.247/2022.

DATA:_____/________/____________

ANALISTA:____________________________

SISTEMAS:

OCUPAÇÃO: LOCAL:

CAD:

RISCO: CNAE:

CARGA DE INCÊNDIO ESPECÍFICA/PREDOMINANTE :

GRUPO/DIVISÃO:

GRUPO: E/ DIVISÃO: E-1 JULHO/ 2022

ÁREA CONSTRUÍDA E ÁREA UTILIZADA (IT 08) :

DATA:

ESCALA:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC/AR/PA

CNPJ: 03.593.364/0006-25

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PA

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

10.837,76m²

483744

01 11 2022

SGT BM FABIO

X



PLANTA DE COBERTURA - ESCOLA
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ASSUNTO:

ANANINDEUA - PA

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS REGISTRADO NA ART DE Nº PA20220795823

ARQ

Sinalização, Iluminação e Saídas de Emergência,
Extintores, Hidrantes e Sistema de Detecção e
Alarme de Incêndio.

AV. GOVERNADOR HÉLIO GUEIROS, 110
CEP: 67.120-370

COQUEIRO - ANANINDEUA/PA

JARLENE COSTA

PROJETO ARQUITETÔNICO: PLANTA DE COBERTURA - ESCOLA

Lat.: 1° 21' 44" S
Long.: 48° 25' 16" O

8599-6/99

EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA

MÉDIO INDICADA

PROPRIETÁRIO

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PARESPONSÁVEL  TÉCNICO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DO CBMPA

21

05

Coord. Geográficas(UTM  DATUM):

1. (   ) Aprovação da Analise de Projeto;
2. (   ) Substituição de Projeto. Protocolo Original n°______________
3. (   ) Com Observação para Habite-se n .°__________/__________

4. (   ) Modificação de Projeto  por prancha. Protocolo Anterior  de n .°_______/________

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

AUTOR DO PROJETO

 300 MJ/m²

APROVADO

Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Diretoria de Serviços Técnicos

Centro de Atividades Técnicos

PROTOCOLO SISGAT Nº:_____________, ANALISADO SOB DECRETO 2.247/2022.

DATA:_____/________/____________

ANALISTA:____________________________

SISTEMAS:

OCUPAÇÃO: LOCAL:

CAD:

RISCO: CNAE:

CARGA DE INCÊNDIO ESPECÍFICA/PREDOMINANTE :

GRUPO/DIVISÃO:

GRUPO: E/ DIVISÃO: E-1 JULHO/ 2022

ÁREA CONSTRUÍDA E ÁREA UTILIZADA (IT 08) :

DATA:

ESCALA:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC/AR/PA

CNPJ: 03.593.364/0006-25

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PA

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

 10.837,76 m²

483744

01 11 2022

SGT BM FABIO

X



DESATIVADA
ÁREA

REFEITÓRIO SALA 44 SALA 42 SALA 41 SALA 43
SALA DOS

PROFESSORES W.C. COORDENAÇÃO CIRCUL. SALA 02 SALA 01MASC.

CORTE AA - ESCOLA

ELEVAÇÃO PRINCIPAL - ESCOLA

REFEITÓRIO SALA 23 SALA 24 SALA 25 SALA 26
SALA DOS

PROFESSORES W.C.
PÁTIO DE ACESSO ALUNOS

MASC.
ÁREA
TÉCN.

CORTE BB - ESCOLA

REFEITÓRIO

REFEITÓRIO

COZINHA

COZINHA

ARQUIVO ESCOLAR

DESPENSAAPOIO
BANH. FEM.

INFANTIL
BANH. MASC.

INFANTIL

SALA DE RECURSOS
MULTIFUNCIONAISBRINQUEDOTECA

SALA DE MÚSICA SALA DE NUTRIÇÃO
BANH. FEM.

INFANTIL
BANH. MASC.

INFANTIL

PLANTA CHAVE
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ASSUNTO:

ANANINDEUA - PA

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS REGISTRADO NA ART DE Nº PA20220795823

ARQ

Sinalização, Iluminação e Saídas de Emergência,
Extintores, Hidrantes e Sistema de Detecção e
Alarme de Incêndio.

AV. GOVERNADOR HÉLIO GUEIROS, 110
CEP: 67.120-370

COQUEIRO - ANANINDEUA/PA

JARLENE COSTA

PROJETO ARQUITETÔNICO: PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉRREO - ESCOLA

Lat.: 1° 21' 44" S
Long.: 48° 25' 16" O

8599-6/99

EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA

MÉDIO INDICADA

PROPRIETÁRIO

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PARESPONSÁVEL  TÉCNICO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DO CBMPA

21

06

Coord. Geográficas(UTM  DATUM):

1. (   ) Aprovação da Analise de Projeto;
2. (   ) Substituição de Projeto. Protocolo Original n°______________
3. (   ) Com Observação para Habite-se n .°__________/__________

4. (   ) Modificação de Projeto  por prancha. Protocolo Anterior  de n .°_______/________

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

AUTOR DO PROJETO

 300 MJ/m²

APROVADO

Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Diretoria de Serviços Técnicos

Centro de Atividades Técnicos

PROTOCOLO SISGAT Nº:_____________, ANALISADO SOB DECRETO 2.247/2022.

DATA:_____/________/____________

ANALISTA:____________________________

SISTEMAS:

OCUPAÇÃO: LOCAL:

CAD:

RISCO: CNAE:

CARGA DE INCÊNDIO ESPECÍFICA/PREDOMINANTE :

GRUPO/DIVISÃO:

GRUPO: E/ DIVISÃO: E-1 JULHO/ 2022

ÁREA CONSTRUÍDA E ÁREA UTILIZADA (IT 08) :

DATA:

ESCALA:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC/AR/PA

CNPJ: 03.593.364/0006-25

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PA

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

 10.837,76 m²

483744

01 11 2022

SGT BM FABIO

X



ENTRADA
SUJO

ENTRADA

RECEPÇÃO
ÁREA = 31,08 m²

HIG.
BUCAL

ÁREA = 2,92 m²

VEST.
ÁREA = 4,03 m² CIRC.

ÁREA = 3,00 m²
CIRCULAÇÃO

ÁREA = 31,80 m²

CIRCULAÇÃO
ÁREA = 14,64 m²

CONSULTÓRIO
01 - ENDO

ÁREA = 12,39 m²

CONSULTÓRIO
02

ÁREA = 12,39 m²

CONSULTÓRIO
03

ÁREA = 12,39 m²

CONSULTÓRIO
04

ÁREA = 12,39 m²

RAIO X
PANORÂMICO

ÁREA = 7,37 m²

DEPÓSITO
ÁREA = 8,55 m²

DEPÓS.
ÁREA = 2,24 m²

ESTER.
LIMPO

ÁREA = 2,22 m²

ESTER.
SUJO
ÁREA = 4,63 m²

CLÍNICA DE
FISIOTERAPIA

ÁREA = 28,35 m²

DEPÓSITO
ÁREA = 12,95 m²

BANH. FUND.
FEMININO

ÁREA = 21,70 m²

CIRCULAÇÃO

BANH. FUND.
MASCULINO

ÁREA = 21,70 m²

SALA DE
PILATES E YÔGA

ÁREA = 42,00 m²

DEPÓSITO
DE MÓVEIS

ÁREA = 42,00 m²

DEPÓSITO
ODONTOLOGIA

ÁREA = 42,00 m²

BANH.PNE
ÁREA = 4,50 m²

PLANTA BAIXA - CLÍNICA ODONTOLÓGICA/ PROGRAMA MESA BRASIL
ESCALA 1:75

ÁREA =  1.148,02 m²

CIRCULAÇÃO

PROGRAMA
MESA BRASIL

ÁREA = 42,00 m²

BANH.
MASCULINO

ÁREA = 18,20 m²

BANH.
FEMININO

ÁREA = 18,20 m²

ARQUIVO
ÁREA = 42,00 m²

ARQUIVO
INATIVO

ÁREA = 42,00 m²
ALMOXARIFADO

ÁREA = 42,00 m²

ARQUIVO
ÁREA = 42,00 m²

VESTIÁRIO/
DESCANSO

ÁREA = 42,00 m²

CIRCULAÇÃO

CC

CC

BB BB

AA AA

F-01

F-02

DESATIVADA
ÁREA

PLANTA DE COBERTURA - CLÍNICA ODONTOLÓGICA/ PROGRAMA MESA BRASIL
ESCALA 1:100

CUMEEIRA

BEIRAL DO TELHADO

projeção da alvenaria

projeção da alvenaria

projeção da alvenaria

projeção da alvenaria

BEIRAL DO TELHADO

BEIRAL DO TELHADO

BEIRAL DO TELHADO

BEIRAL DO TELHADO

CUMEEIRA

PLANTA CHAVE
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ASSUNTO:

ANANINDEUA - PA

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS REGISTRADO NA ART DE Nº PA20220795823

ARQ

Sinalização, Iluminação e Saídas de Emergência,
Extintores, Hidrantes e Sistema de Detecção e
Alarme de Incêndio.

AV. GOVERNADOR HÉLIO GUEIROS, 110
CEP: 67.120-370

COQUEIRO - ANANINDEUA/PA

JARLENE COSTA

PROJETO ARQUITETÔNICO: PLANTAS BAIXA E DE COBERTURA -
CLÍNICA ODONTOLÓGICA/ PROGRAMA MESA BRASIL

Lat.: 1° 21' 44" S
Long.: 48° 25' 16" O

8800-6/00

SERVIÇOS DE SAÚDE E INSTITUCIONAIS

BAIXO INDICADA

PROPRIETÁRIO

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PARESPONSÁVEL  TÉCNICO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DO CBMPA

21

07

Coord. Geográficas(UTM  DATUM):

1. (   ) Aprovação da Analise de Projeto;
2. (   ) Substituição de Projeto. Protocolo Original n°______________
3. (   ) Com Observação para Habite-se n .°__________/__________

4. (   ) Modificação de Projeto  por prancha. Protocolo Anterior  de n .°_______/________

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

AUTOR DO PROJETO

 200 MJ/m²

APROVADO

Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Diretoria de Serviços Técnicos

Centro de Atividades Técnicos

PROTOCOLO SISGAT Nº:_____________, ANALISADO SOB DECRETO 2.247/2022.

DATA:_____/________/____________

ANALISTA:____________________________

SISTEMAS:

OCUPAÇÃO: LOCAL:

CAD:

RISCO: CNAE:

CARGA DE INCÊNDIO ESPECÍFICA/PREDOMINANTE :

GRUPO/DIVISÃO:

GRUPO: H/ DIVISÃO: H-6 JULHO/ 2022

ÁREA CONSTRUÍDA E ÁREA UTILIZADA (IT 08) :

DATA:

ESCALA:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC/AR/PA

CNPJ: 03.593.364/0006-25

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PA

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

 10.837,76m²

483744

01 11 2022

SGT BM FABIO

X



RECEPÇÃO
CLÍNICA DE FISIOT. DEPÓSITO BANH. FEM. PISO CERÂMICO DEPÓSITO DE MÓVEIS DEPÓSITO ODONTOLOGIACALÇADA CONSULTÓRIO 01 CONSULTÓRIO 02 CONSULTÓRIO 03 CONSULTÓRIO 04 RAIO X ESTERILIZAÇÃO CIRC. BANH. MASC.

FORRO PVC FORRO PVC FORRO PVC

CORTE BB - CLÍNICA ODONTOLÓGICA
ESCALA 1:75

PISO CERÂMICO PISO CALÇADA
SALA DE PILATES E YÔGA

CALÇADA

FORRO PVC

CORTE AA - PROGRAMA MESA BRASIL

PROGRAMA MESA BRASIL BANH. MASC. BANH. FEM. ARQUIVOARQUIVO INATIVOALMOXARIFADO ARQUIVOVESTIÁRIO/DESCANSO

FORRO PVC

CORTE CC - CLÍNICA ODONTOLÓGICA/ PROGRAMA MESA BRASIL
ESCALA 1:75

BANH. MASC. BANH. FEM.

Forro PVC

FACHADA 02 - CLÍNICA ODONTOLÓGICA
ESCALA 1:75

FACHADA 01 - PROGRAMA MESA BRASIL
ESCALA 1:75

DESATIVADA
ÁREA
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ASSUNTO:

ANANINDEUA - PA

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS REGISTRADO NA ART DE Nº PA20220795823

ARQ

Sinalização, Iluminação e Saídas de Emergência,
Extintores, Hidrantes e Sistema de Detecção e
Alarme de Incêndio.

AV. GOVERNADOR HÉLIO GUEIROS, 110
CEP: 67.120-370

COQUEIRO - ANANINDEUA/PA

JARLENE COSTA

PROJETO ARQUITETÔNICO: CORTE FACHADAS - CLÍNICA ODONTOLÓGICA/
PROGRAMA MESA BRASIL

Lat.: 1° 21' 44" S
Long.: 48° 25' 16" O

8800-6/00

SERVIÇOS DE SAÚDE E INSTITUCIONAIS

BAIXO INDICADA

PROPRIETÁRIO

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PARESPONSÁVEL  TÉCNICO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DO CBMPA

21

08

Coord. Geográficas(UTM  DATUM):

1. (   ) Aprovação da Analise de Projeto;
2. (   ) Substituição de Projeto. Protocolo Original n°______________
3. (   ) Com Observação para Habite-se n .°__________/__________

4. (   ) Modificação de Projeto  por prancha. Protocolo Anterior  de n .°_______/________

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

AUTOR DO PROJETO

200 MJ/m²

APROVADO

Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Diretoria de Serviços Técnicos

Centro de Atividades Técnicos

PROTOCOLO SISGAT Nº:_____________, ANALISADO SOB DECRETO 2.247/2022.

DATA:_____/________/____________

ANALISTA:____________________________

SISTEMAS:

OCUPAÇÃO: LOCAL:

CAD:

RISCO: CNAE:

CARGA DE INCÊNDIO ESPECÍFICA/PREDOMINANTE :

GRUPO/DIVISÃO:

GRUPO: H/ DIVISÃO: H-6 JULHO/ 2022

ÁREA CONSTRUÍDA E ÁREA UTILIZADA (IT 08) :

DATA:

ESCALA:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC/AR/PA

CNPJ: 03.593.364/0006-25

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PA

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

 10.837,76 m²

PLANTA CHAVE

483744

01 11 2022

SGT BM FABIO

X
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ESCADA

MARCENARIA
A= 20,64 m²

MARCENARIA
A= 18,61 m²

SALA DE
AVALIAÇÃO

A= 19,60 m²

R
A

M
P

A
 D

E
S

C
E

ACADEMIA
A= 185,00 m²

ACESSO
ACADEMIA

ACESSO

PLANTA BAIXA - ADMINISTRAÇÃO/ ACADEMIA/ VESTIÁRIOS/ CASA DE BOMBA
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ESCALA 1:75
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ÁREA
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ASSUNTO:

ANANINDEUA - PA

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS REGISTRADO NA ART DE Nº PA20220795823

ARQ

Sinalização, Iluminação e Saídas de Emergência,
Extintores, Hidrantes e Sistema de Alarme de
Incêndio.

AV. GOVERNADOR HÉLIO GUEIROS, 110
CEP: 67.120-370

COQUEIRO - ANANINDEUA/PA

JARLENE COSTA

PROJETO ARQUITETÔNICO: PLANTA BAIXA -
ADMINISTRAÇÃO/ ACADEMIA/ VESTIÁRIOS/ CASA DE BOMBA

Lat.: 1° 21' 44" S
Long.: 48° 25' 16" O

8800-6/00

SERVIÇO PROFISSIONAL

MÉDIO INDICADA

PROPRIETÁRIO

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PARESPONSÁVEL  TÉCNICO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DO CBMPA

21

09

Coord. Geográficas(UTM  DATUM):

1. (   ) Aprovação da Analise de Projeto;
2. (   ) Substituição de Projeto. Protocolo Original n°______________
3. (   ) Com Observação para Habite-se n .°__________/__________

4. (   ) Modificação de Projeto  por prancha. Protocolo Anterior  de n .°_______/________

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

AUTOR DO PROJETO

 700 MJ/m²

APROVADO

Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Diretoria de Serviços Técnicos

Centro de Atividades Técnicos

PROTOCOLO SISGAT Nº:_____________, ANALISADO SOB DECRETO 2.247/2022.

DATA:_____/________/____________

ANALISTA:____________________________

SISTEMAS:

OCUPAÇÃO: LOCAL:

CAD:

RISCO: CNAE:

CARGA DE INCÊNDIO ESPECÍFICA/PREDOMINANTE :

GRUPO/DIVISÃO:

GRUPO: D/ DIVISÃO: D-1 JULHO/ 2022

ÁREA CONSTRUÍDA E ÁREA UTILIZADA (IT 08) :

DATA:

ESCALA:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC/AR/PA

CNPJ: 03.593.364/0006-25

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PA

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

10.837,76 m²

483744

01 11 2022

SGT BM FABIO

X



PISCINA
A= 72,00 m²

PLANTA DE COBERTURA - ADMINISTRAÇÃO/ ACADEMIA/ VESTIÁRIOS/ CASA DE BOMBA
ESCALA 1:75
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ASSUNTO:

ANANINDEUA - PA

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS REGISTRADO NA ART DE Nº PA20220795823

ARQ

Sinalização, Iluminação e Saídas de Emergência,
Extintores, Hidrantes e Sistema de Alarme de
Incêndio.

AV. GOVERNADOR HÉLIO GUEIROS, 110
CEP: 67.120-370

COQUEIRO - ANANINDEUA/PA

JARLENE COSTA

PROJETO ARQUITETÔNICO: PLANTA DE COBERTURA -
ADMINISTRAÇÃO/ ACADEMIA/ VESTIÁRIOS/ CASA DE BOMBA

Lat.: 1° 21' 44" S
Long.: 48° 25' 16" O

8800-6/00

SERVIÇO PROFISSIONAL

MÉDIO INDICADA

PROPRIETÁRIO

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PARESPONSÁVEL  TÉCNICO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DO CBMPA

21

10

Coord. Geográficas(UTM  DATUM):

1. (   ) Aprovação da Analise de Projeto;
2. (   ) Substituição de Projeto. Protocolo Original n°______________
3. (   ) Com Observação para Habite-se n .°__________/__________

4. (   ) Modificação de Projeto  por prancha. Protocolo Anterior  de n .°_______/________

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

AUTOR DO PROJETO

 700 MJ/m²

APROVADO

Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Diretoria de Serviços Técnicos

Centro de Atividades Técnicos

PROTOCOLO SISGAT Nº:_____________, ANALISADO SOB DECRETO 2.247/2022.

DATA:_____/________/____________

ANALISTA:____________________________

SISTEMAS:

OCUPAÇÃO: LOCAL:

CAD:

RISCO: CNAE:

CARGA DE INCÊNDIO ESPECÍFICA/PREDOMINANTE :

GRUPO/DIVISÃO:

GRUPO: D/ DIVISÃO: D-1 JULHO/ 2022

ÁREA CONSTRUÍDA E ÁREA UTILIZADA (IT 08) :

DATA:

ESCALA:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC/AR/PA

CNPJ: 03.593.364/0006-25

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PA

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

10.837,76 m²

483744

01 11 2022

SGT BM FABIO

X



CENTRAL DE
RELACIONAMENTOGERÊNCIA SEM USOPÁTIO

VESTIÁRIO
FEMININO

VESTIÁRIO
MASCULINO MARCENARIA

FACHADA PRINCIPAL - ADMINISTRAÇÃO/ ACADEMIA
ESCALA 1:75

FACHADA LATERAL - ACADEMIA
ESCALA 1:75

CORTE BB - ADMINISTRAÇÃO/ ACADEMIA
ESCALA 1:75

CORTE AA - ADMINISTRAÇÃO/ ACADEMIA
ESCALA 1:75

CENTRAL DE
RELACIONAMENTO CIRC.

DEPÓSITO

SALA DE
AVALIAÇÃOSALA

CORTE CC - CASA
DE BOMBA ADM
ESCALA 1:75

ACADEMIA

DEPÓSITO

CIRCULAÇÃO

CIRCUL.
VEST.
MASC.

CORTE DD - VESTIÁRIOS PISCINA ADM
ESCALA 1:75

CASA DE
BOMBA

DESATIVADA
ÁREA

PLANTA CHAVE
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ASSUNTO:

ANANINDEUA - PA

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS REGISTRADO NA ART DE Nº PA20220795823

ARQ

Sinalização, Iluminação e Saídas de Emergência,
Extintores, Hidrantes e Sistema de Alarme de
Incêndio.

AV. GOVERNADOR HÉLIO GUEIROS, 110
CEP: 67.120-370

COQUEIRO - ANANINDEUA/PA

JARLENE COSTA

PROJETO ARQUITETÔNICO: CORTES E FACHADAS - ADMINISTRAÇÃO/ ACADEMIA/
VESTIÁRIOS/ CASA DE BOMBA

Lat.: 1° 21' 44" S
Long.: 48° 25' 16" O

8800-6/00

SERVIÇO PROFISSIONAL

MÉDIO INDICADA

PROPRIETÁRIO

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PARESPONSÁVEL  TÉCNICO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DO CBMPA

21

11

Coord. Geográficas(UTM  DATUM):

1. (   ) Aprovação da Analise de Projeto;
2. (   ) Substituição de Projeto. Protocolo Original n°______________
3. (   ) Com Observação para Habite-se n .°__________/__________

4. (   ) Modificação de Projeto  por prancha. Protocolo Anterior  de n .°_______/________

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

AUTOR DO PROJETO

 700 MJ/m²

APROVADO

Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Diretoria de Serviços Técnicos

Centro de Atividades Técnicos

PROTOCOLO SISGAT Nº:_____________, ANALISADO SOB DECRETO 2.247/2022.

DATA:_____/________/____________

ANALISTA:____________________________

SISTEMAS:

OCUPAÇÃO: LOCAL:

CAD:

RISCO: CNAE:

CARGA DE INCÊNDIO ESPECÍFICA/PREDOMINANTE :

GRUPO/DIVISÃO:

GRUPO: D/ DIVISÃO: D-1 JULHO/ 2022

ÁREA CONSTRUÍDA E ÁREA UTILIZADA (IT 08) :

DATA:

ESCALA:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC/AR/PA

CNPJ: 03.593.364/0006-25

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PA

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

10.837,76 m²

483744

01 11 2022

SGT BM FABIO

X



PLANTA BAIXA - SUBESTAÇÃO 01
ÁREA = 29,92 m²

ESCALA 1:50

CUBÍCULO
ÁREA = 25,51 m²

AA AA

PLANTA DE COBERTURA - SUBESTAÇÃO 01
ESCALA 1:50

LAJE

E
L
E
V
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P
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ELEVAÇÃO PRINCIPAL - SUBESTAÇÃO 01
ESCALA 1:50

CORTE AA - SUBESTAÇÃO 01
ESCALA 1:50

CUBÍCULO
ÁREA = 26,71 m²

GERADOR
ÁREA = 17,00 m²

LAJE

PLANTA DE COBERTURA - SUBESTAÇÃO 02
ESCALA 1:50

PLANTA BAIXA - SUBESTAÇÃO 02
ÁREA = 50,65 m²

ESCALA 1:50

AA AA

ELEV.

PRINC

B
B

B
B

CORTE AA - SUBESTAÇÃO 02
ESCALA 1:50

CORTE BB - SUBESTAÇÃO 02
ESCALA 1:50

ELEVAÇÃO PRINCIPAL - SUBESTAÇÃO 02
ESCALA 1:50

GERADOR

GERADORCUBÍCULO

PLANTA BAIXA - SUBESTAÇÃO 03
ÁREA = 47,87 m²

ESCALA 1:50

PLANTA DE COBERTURA - SUBESTAÇÃO 03
ESCALA 1:50

AA

ELEV.

PRINC B
B

GERADOR
ÁREA = 16,23 m²

B
B

AA

CUBÍCULO
ÁREA = 24,88 m²

LAJE

CORTE AA - SUBESTAÇÃO 03
ESCALA 1:50

CORTE BB - SUBESTAÇÃO 03
ESCALA 1:50

ELEVAÇÃO PRINCIPAL - SUBESTAÇÃO 03
ESCALA 1:50

GERADOR

GERADORCUBÍCULO

DESATIVADA
ÁREA

PLANTA CHAVE
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ASSUNTO:

ANANINDEUA - PA

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS REGISTRADO NA ART DE Nº PA20220795823

ARQ

Sinalização, Iluminação e Saídas de Emergência,
Extintores de Incêndio.

AV. GOVERNADOR HÉLIO GUEIROS, 110
CEP: 67.120-370

COQUEIRO - ANANINDEUA/PA

JARLENE COSTA

PROJETO ARQUITETÔNICO: PLANTAS BAIXA E DE COBERTURA, CORTES E
ELEVAÇÃO PRINCIPAL - SUBESTAÇÕES 01, 02 E 03

Lat.: 1° 21' 44" S
Long.: 48° 25' 16" O

3514-0/00

ESPECIAL

BAIXO INDICADA

PROPRIETÁRIO

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PARESPONSÁVEL  TÉCNICO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DO CBMPA

21

12

Coord. Geográficas(UTM  DATUM):

1. (   ) Aprovação da Analise de Projeto;
2. (   ) Substituição de Projeto. Protocolo Original n°______________
3. (   ) Com Observação para Habite-se n .°__________/__________

4. (   ) Modificação de Projeto  por prancha. Protocolo Anterior  de n .°_______/________

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

AUTOR DO PROJETO

200 MJ/m²

APROVADO

Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Diretoria de Serviços Técnicos

Centro de Atividades Técnicos

PROTOCOLO SISGAT Nº:_____________, ANALISADO SOB DECRETO 2.247/2022.

DATA:_____/________/____________

ANALISTA:____________________________

SISTEMAS:

OCUPAÇÃO: LOCAL:

CAD:

RISCO: CNAE:

CARGA DE INCÊNDIO ESPECÍFICA/PREDOMINANTE :

GRUPO/DIVISÃO:

GRUPO: M/ DIVISÃO: M-3 JULHO/ 2022

ÁREA CONSTRUÍDA E ÁREA UTILIZADA (IT 08) :

DATA:

ESCALA:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC/AR/PA

CNPJ: 03.593.364/0006-25

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PA

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

10.837,76 m²

483744

01 11 2022

SGT BM FABIO

X
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J=4.40x2.12x0.45

J=
4.

40
x2

.1
2x

0.8
8

J=4.40x2.12x0.88

J=
2.
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x1
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7x

1.3
2
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3.

35
x1
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7x

1.3
2

J=
3.

35
x1

.2
7x

1.3
2

J=4.44x1.27x1.32

J=1.77x1.27x1.32

J=1.77x1.27x1.32

J=
1.5 0x1.27x1.3 2

J=
1.3 0x0.60x2.0 0

J=
1.

30
x0

.6
0x

2.0
0

BEBID
AS

BANHEIR
O

SALÃO RESTAURANTE

A = 366.82 m²

A = 6.82 m²

A =
 2

8.3
0 

m
²

A=5
.9

5m
²

A = 17.75 m
²

A=2
6.
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m

²

A=1
0.
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m

²

A=1
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²

A = 10.67 m²
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1m

²
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1.
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²

A= 
1.

65
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²

240 Pessoas 2.
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4
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1CC
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B
B

B
B

AA

F
A

C

PROJEÇÃO DO TELHADO

1.
52

1
.5

0

1.52

1
.5

0

FACHADA PRINCIPAL - RESTAURANTE
ESCALA: 1/50

CORTE AA - RESTAURANTE
ESCALA: 1/50

3
.1

7

2
.8

8

5
.3

5

1
.3

2

4
.0

0

CORTE AA - RESTAURANTE
ESCALA: 1/50

3
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7

2
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8

5
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5

1
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2

4
.0

0

6
.3

1

3
.7

3

3
.3

7

1
.3

2

0
.4

5

CORTE CC - RESTAURANTE
ESCALA: 1/75

0
.4

3

DESATIVADA
ÁREA

LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO

PLANTA CHAVE
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ASSUNTO:

ANANINDEUA - PA

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS REGISTRADO NA ART DE Nº PA20220795823

ARQ

Sinalização, Iluminação e Saídas de Emergência,
Extintores, Hidrantes e Sistema de Alarme de
Incêndio.

AV. GOVERNADOR HÉLIO GUEIROS, 110
CEP: 67.120-370

COQUEIRO - ANANINDEUA/PA

JARLENE COSTA

PROJETO ARQUITETÔNICO: PLANTAS BAIXA E DE COBERTURA, CORTE AA, BB, CC
E ELEVAÇÃO PRINCIPAL - RESTAURANTE

Lat.: 1° 21' 44" S
Long.: 48° 25' 16" O

5611-2/01MÉDIO INDICADA

PROPRIETÁRIO

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PARESPONSÁVEL  TÉCNICO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DO CBMPA

21

13

Coord. Geográficas(UTM  DATUM):

1. (   ) Aprovação da Analise de Projeto;
2. (   ) Substituição de Projeto. Protocolo Original n°______________
3. (   ) Com Observação para Habite-se n .°__________/__________

4. (   ) Modificação de Projeto  por prancha. Protocolo Anterior  de n .°_______/________

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

AUTOR DO PROJETO

300 MJ/m²

APROVADO

Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Diretoria de Serviços Técnicos

Centro de Atividades Técnicos

PROTOCOLO SISGAT Nº:_____________, ANALISADO SOB DECRETO 2.247/2022.

DATA:_____/________/____________

ANALISTA:____________________________

SISTEMAS:

OCUPAÇÃO: LOCAL:

CAD:

RISCO: CNAE:

CARGA DE INCÊNDIO ESPECÍFICA/PREDOMINANTE :

GRUPO/DIVISÃO:

GRUPO: F/ DIVISÃO: F-8 JULHO/ 2022

ÁREA CONSTRUÍDA E ÁREA UTILIZADA (IT 08) :

DATA:

ESCALA:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC/AR/PA

CNPJ: 03.593.364/0006-25

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PA

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

10.837,76 m²

483744

01 11 2022

SGT BM FABIO

X



DESATIVADA
ÁREA

CIRCULAÇÃO
ÁREA = 31,28 m²

W.C.
ÁREA = 3,72 m²

SALA
ÁREA = 15,35 m²

DEPÓSITO
ÁREA = 6,85 m²

DEPÓSITO
ÁREA = 6,81 m²

RECEPÇÃO
ÁREA = 19,60 m²

PLANTA BAIXA - DEFESA CIVIL
ESCALA 1:50

ÁREA = 125,17 m² ACESSO

B
B

AA
B

B
AA

ELEV.
PRINC

CIRCULAÇÃO
SALA

ARQUITETORECEPÇÃO

CORTE AA - DEFESA CIVIL
ESCALA 1:50

SALA
ARQUITETO DEPÓSITOW.C.CIRCULAÇÃO

SALA
ARQUITETORECEPÇÃO

CORTE BB - DEFESA CIVIL
ESCALA 1:50

CORTE AA - DEFESA CIVIL
ESCALA 1:50

PLANTA DE COBERTURA - DEFESA CIVIL
ESCALA 1:100

PLANTA CHAVE
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ASSUNTO :

ANANINDEUA - PA

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS REGISTRADO NA ART DE Nº PA20220795823

ARQ

Sinalização, Iluminação e Saídas de Emergência,
Extintores, Hidrantes.

AV. GOVERNADOR HÉLIO GUEIROS, 110
CEP: 67.120-370

COQUEIRO - ANANINDEUA/PA

JARLENE COSTA

PROJETO ARQUITETÔNICO: PLANTAS BAIXA E DE COBERTURA, CORTE AA, BB E
ELEVAÇÃO PRINCIPAL - DEFESA CIVIL

Lat.: 1° 21' 44" S
Long.: 48° 25' 16" O

8800-6/00

SERVIÇO PROFISSIONAL

MÉDIO INDICADA

PROPRIETÁRIO

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PARESPONSÁVEL  TÉCNICO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DO CBMPA

21

14

Coord. Geográficas(UTM  DATUM):

1. (   ) Aprovação da Analise de Projeto;
2. (   ) Substituição de Projeto. Protocolo Original n°______________
3. (   ) Com Observação para Habite-se n .°__________/__________

4. (   ) Modificação de Projeto  por prancha. Protocolo Anterior  de n .°_______/________

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

AUTOR DO PROJETO

 700 MJ/m²

APROVADO

Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Diretoria de Serviços Técnicos

Centro de Atividades Técnicos

PROTOCOLO SISGAT Nº:_____________, ANALISADO SOB DECRETO 2.247/2022.

DATA:_____/________/____________

ANALISTA:____________________________

SISTEMAS:

OCUPAÇÃO: LOCAL:

CAD:

RISCO: CNAE:

CARGA DE INCÊNDIO ESPECÍFICA/PREDOMINANTE :

GRUPO/DIVISÃO:

GRUPO: D/ DIVISÃO: D-1 JULHO/ 2022

ÁREA CONSTRUÍDA E ÁREA UTILIZADA (IT 08) :

DATA:

ESCALA:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC/AR/PA

CNPJ: 03.593.364/0006-25

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PA

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

10.837,76 m²

483744

01 11 2022

SGT BM FABIO

X



BANHEIRO
MASCULINO

ÁREA = 43,39 m²

BANHEIRO
FEMININO

ÁREA = 43,39 m²

PLANTA BAIXA - BANHEIROS
ÁREA = 126,13 m²

ESCALA 1:50 B
B

B
B

AAAA

PLANTA DE COBERTURA - BANHEIROS
ESCALA 1:50

DESATIVADA
ÁREA

CORTE BB - BANHEIROS
ESCALA 1:50

CORTE AA - BANHEIROS
ESCALA 1:50

W.C.
MASCULINO

W.C.
MASCULINO

W.C.
FEMININO

ELEVAÇÃO PRINCIPAL - BANHEIROS
ESCALA 1:50

PLANTA CHAVE
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ASSUNTO :

ANANINDEUA - PA

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS REGISTRADO NA ART DE Nº PA20220795823

ARQ

Sinalização, Iluminação e Saídas de Emergência,
Extintores, Hidrantes.

AV. GOVERNADOR HÉLIO GUEIROS, 110
CEP: 67.120-370

COQUEIRO - ANANINDEUA/PA

JARLENE COSTA

PROJETO ARQUITETÔNICO: PLANTAS BAIXA E DE COBERTURA, CORTE AA, BB E
ELEVAÇÃO PRINCIPAL - BANHEIROS

Lat.: 1° 21' 44" S
Long.: 48° 25' 16" O

8800-6/00

LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO

MÉDIO INDICADA

PROPRIETÁRIO

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PARESPONSÁVEL  TÉCNICO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DO CBMPA

21

15

Coord. Geográficas(UTM  DATUM):

1. (   ) Aprovação da Analise de Projeto;
2. (   ) Substituição de Projeto. Protocolo Original n°______________
3. (   ) Com Observação para Habite-se n .°__________/__________

4. (   ) Modificação de Projeto  por prancha. Protocolo Anterior  de n .°_______/________

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

AUTOR DO PROJETO

 700 MJ/m²

APROVADO

Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Diretoria de Serviços Técnicos

Centro de Atividades Técnicos

PROTOCOLO SISGAT Nº:_____________, ANALISADO SOB DECRETO 2.247/2022.

DATA:_____/________/____________

ANALISTA:____________________________

SISTEMAS:

OCUPAÇÃO: LOCAL:

CAD:

RISCO: CNAE:

CARGA DE INCÊNDIO ESPECÍFICA/PREDOMINANTE :

GRUPO/DIVISÃO:

GRUPO: D/ DIVISÃO: D-1 JULHO/ 2022

ÁREA CONSTRUÍDA E ÁREA UTILIZADA (IT 08) :

DATA:

ESCALA:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC/AR/PA

CNPJ: 03.593.364/0006-25

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PA

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

10.837,76 m²

483744

01 11 2022

SGT BM FABIO

X



Acima

42,5%

PLANTA BAIXA - SALÃO DE JOGOS
ÁREA = 197,25 m²

ESCALA 1:100

PLANTA BAIXA - LANCHONETE
ÁREA = 662,58 m²

ESCALA 1:100

SALÃO

DE JOGOS
A = 134,32 m²

ÁREA

DE MESAS
A = 276,86 m²

BAR
A = 17,48 m²

RECEBIMENTO

BEBIDAS
A = 6,65 m²

DEPÓSITO

DE BEBIDAS

CLIMATIZADO
A = 11,55 m²

ÁREA DE

ATENDIMENTO
A = 14,40 m²

ÁREA DE

LAVAGEM
A = 6,19 m²

DEPÓSITO
A = 5,46 m²

DML
A = 1,94 m²

BANHEIRO

PCD
A = 3,72 m²

VESTIÁRIO

MASCULINO
A = 7,40 m²

ÁREA DE

SERVIÇO
A = 6,35 m²

ÁREA DE

UTENSÍLIOS
A = 5,81 m²

VESTIÁRIO

FEMININO
A = 9,43 m²

CÂMARA DE

REFRIGERADOS
A = 6,81 m²

RECEBIMENTO

MATERIAIS
A = 10,12 m²

CÂMARA DE

CONGELADOS
A = 5,67 m²

ÁREA

TÉCNICA
A = 5,61 m²

ÁREA DE

COCÇÃO
A = 40,84 m²
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42,5%
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%
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3
2%

3
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3
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55%
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ELEV.
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V
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PLANTA DE COBERTURA - SALÃO DE JOGOS E LANCHONETE
ESCALA 1:100

ÁREA DE

AUTOATENDIMENTO
A = 117,81 m²

DESATIVADA
ÁREA

ÁREA TÉCNICA
A = 67,69 m²

ÁREA DE MESAS
A = 93,17 m²

E
L
E
V
.

0
2

ELEV.

01

PLANTA BAIXA - MEZANINO LANCHONETE
ÁREA = 192,40 m²

ESCALA 1:100

ELEV.

04

E
L
E
V
.

0
3

PLANTA CHAVE
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ASSUNTO:

ANANINDEUA - PA

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS REGISTRADO NA ART DE Nº PA20220795823

ARQ

Sinalização, Iluminação e Saídas de Emergência,
Extintores, Hidrantes e Sistema de Detecção e
Alarme de Incêndio.

AV. GOVERNADOR HÉLIO GUEIROS, 110
CEP: 67.120-370

COQUEIRO - ANANINDEUA/PA

JARLENE COSTA

PROJETO ARQUITETÔNICO: PLANTAS BAIXA E DE COBERTURA -
SALÃO DE JOGOS E LANCHONETE

Lat.: 1° 21' 44" S
Long.: 48° 25' 16" O

5611-2/03

LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO

MÉDIO INDICADA

PROPRIETÁRIO

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PARESPONSÁVEL  TÉCNICO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DO CBMPA

21

16

Coord. Geográficas(UTM  DATUM):

1. (   ) Aprovação da Analise de Projeto;
2. (   ) Substituição de Projeto. Protocolo Original n°______________
3. (   ) Com Observação para Habite-se n .°__________/__________

4. (   ) Modificação de Projeto  por prancha. Protocolo Anterior  de n .°_______/________

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

AUTOR DO PROJETO

300 MJ/m²

APROVADO

Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Diretoria de Serviços Técnicos

Centro de Atividades Técnicos

PROTOCOLO SISGAT Nº:_____________, ANALISADO SOB DECRETO 2.247/2022.

DATA:_____/________/____________

ANALISTA:____________________________

SISTEMAS:

OCUPAÇÃO: LOCAL:

CAD:

RISCO: CNAE:

CARGA DE INCÊNDIO ESPECÍFICA/PREDOMINANTE :

GRUPO/DIVISÃO:

GRUPO: F/ DIVISÃO: F-8 JULHO/ 2022

ÁREA CONSTRUÍDA E ÁREA UTILIZADA (IT 08) :

DATA:

ESCALA:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC/AR/PA

CNPJ: 03.593.364/0006-25

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PA

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

10.837,76 m²

483744

01 11 2022

SGT BM FABIO

X



(N.A.)

TÉRREO - LANCHONETE

+0,00

(N.A.)

TÉRREO - SALÃO DE JOGOS

+0,10

(N.A.)

MEZANINO

+3,20
(N.A.)

COBERTURA - SALÃO DE JOGOS

+2,92

(N.A.)

TÉRREO -
SALÃO DE
JOGOS

+0,10

(N.A.)

COBERTURA -
SALÃO DE JOGOS

+2,92

(N.A.)

TÉRREO -
LANCHONETE

+0,00

(N.A.)

COBERTURA

+3,45

(N.A.)

TÉRREO - LANCHONETE

+0,00 (N.A.)

TÉRREO - SALÃO DE JOGOS

+0,10

(N.A.)

COBERTURA

+3,45

(N.A.)

MEZANINO

+3,20
(N.A.)

COBERTURA - SALÃO DE JOGOS

+2,92

ELEVAÇÃO 04 - SALÃO DE JOGOS E LANCHONETE
ESCALA 1:100

ELEVAÇÃO 03 - SALÃO DE JOGOS E LANCHONETE
ESCALA 1:100

ELEVAÇÃO 02 - SALÃO DE JOGOS E LANCHONETE
ESCALA 1:100

ELEVAÇÃO 01 - SALÃO DE JOGOS E LANCHONETE
ESCALA 1:100

DESATIVADA
ÁREA

PLANTA CHAVE
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ASSUNTO :

ANANINDEUA - PA

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS REGISTRADO NA ART DE Nº PA20220795823

ARQ

Sinalização, Iluminação e Saídas de Emergência,
Extintores, Hidrantes e Sistema de Detecção e
Alarme de Incêndio.

AV. GOVERNADOR HÉLIO GUEIROS, 110
CEP: 67.120-370

COQUEIRO - ANANINDEUA/PA

JARLENE COSTA

PROJETO ARQUITETÔNICO: ELEVAÇÕES 01, 02, 03 E 04 -
SALÃO DE JOGOS E LANCHONETE

Lat.: 1° 21' 44" S
Long.: 48° 25' 16" O

5611-2/03

LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO

MÉDIO INDICADA

PROPRIETÁRIO

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PARESPONSÁVEL  TÉCNICO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DO CBMPA

21

17

Coord. Geográficas(UTM  DATUM):

1. (   ) Aprovação da Analise de Projeto;
2. (   ) Substituição de Projeto. Protocolo Original n°______________
3. (   ) Com Observação para Habite-se n .°__________/__________

4. (   ) Modificação de Projeto  por prancha. Protocolo Anterior  de n .°_______/________

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

AUTOR DO PROJETO

300 MJ/m²

APROVADO

Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Diretoria de Serviços Técnicos

Centro de Atividades Técnicos

PROTOCOLO SISGAT Nº:_____________, ANALISADO SOB DECRETO 2.247/2022.

DATA:_____/________/____________

ANALISTA:____________________________

SISTEMAS:

OCUPAÇÃO: LOCAL:

CAD:

RISCO: CNAE:

CARGA DE INCÊNDIO ESPECÍFICA/PREDOMINANTE :

GRUPO/DIVISÃO:

GRUPO: F/ DIVISÃO: F-8 JULHO/ 2022

ÁREA CONSTRUÍDA E ÁREA UTILIZADA (IT 08) :

DATA:

ESCALA:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC/AR/PA

CNPJ: 03.593.364/0006-25

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PA

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

10.837,76 m²

483744

01 11 2022

SGT BM FABIO

X
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PLANTA BAIXA
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ASSUNTO :

ANANINDEUA - PA

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS REGISTRADO NA ART DE Nº PA20220795823

ARQ

Sinalização, Iluminação e Saídas de Emergência,
Extintores e Sistema de Alarme de Incêndio.

AV. GOVERNADOR HÉLIO GUEIROS, 110
CEP: 67.120-370

COQUEIRO - ANANINDEUA/PA

JARLENE COSTA

PROJETO ARQUITETÔNICO: PLANTAS BAIXA E DE COBERTURA -
SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS

Lat.: 1° 21' 44" S
Long.: 48° 25' 16" O

8800-6/00

LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO

MÉDIO INDICADA

PROPRIETÁRIO

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PARESPONSÁVEL  TÉCNICO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DO CBMPA

21

18

Coord. Geográficas(UTM  DATUM):

1. (   ) Aprovação da Analise de Projeto;
2. (   ) Substituição de Projeto. Protocolo Original n°______________
3. (   ) Com Observação para Habite-se n .°__________/__________

4. (   ) Modificação de Projeto  por prancha. Protocolo Anterior  de n .°_______/________

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

AUTOR DO PROJETO

300 MJ/m²

APROVADO

Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Diretoria de Serviços Técnicos

Centro de Atividades Técnicos

PROTOCOLO SISGAT Nº:_____________, ANALISADO SOB DECRETO 2.247/2022.

DATA:_____/________/____________

ANALISTA:____________________________

SISTEMAS:

OCUPAÇÃO: LOCAL:

CAD:

RISCO: CNAE:

CARGA DE INCÊNDIO ESPECÍFICA/PREDOMINANTE :

GRUPO/DIVISÃO:

GRUPO: F/ DIVISÃO: F-6 JULHO/ 2022

ÁREA CONSTRUÍDA E ÁREA UTILIZADA (IT 08) :

DATA:

ESCALA:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC/AR/PA

CNPJ: 03.593.364/0006-25

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PA

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

10.837,76 m²

483744

01 11 2022

SGT BM FABIO

X
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ÁREA
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ESCALA 1:75

CORTE AA - SANITÁRIOS/ VESTIÁRIOS

ESCALA 1:75

CORTE BB - SANITÁRIOS/ VESTIÁRIOS

ESCALA 1:75

CORTE CC - SANITÁRIOS/ VESTIÁRIOS

ESCALA 1:75

FACHADA PRINCIPAL - SANITÁRIOS/ VESTIÁRIOS

PLANTA CHAVE
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ASSUNTO:

ANANINDEUA - PA

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS REGISTRADO NA ART DE Nº PA20220795823

ARQ

Sinalização, Iluminação e Saídas de Emergência,
Extintores, Hidrantes e Sistema de Alarme de
Incêndio.

AV. GOVERNADOR HÉLIO GUEIROS, 110
CEP: 67.120-370

COQUEIRO - ANANINDEUA/PA

JARLENE COSTA

PROJETO ARQUITETÔNICO: CORTES AA, BB, CC E FACHADA PRINCIPAL -
SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS

Lat.: 1° 21' 44" S
Long.: 48° 25' 16" O

8800-6/00

LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO

MÉDIO INDICADA

PROPRIETÁRIO

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PARESPONSÁVEL  TÉCNICO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DO CBMPA

21

19

Coord. Geográficas(UTM  DATUM):

1. (   ) Aprovação da Analise de Projeto;
2. (   ) Substituição de Projeto. Protocolo Original n°______________
3. (   ) Com Observação para Habite-se n .°__________/__________

4. (   ) Modificação de Projeto  por prancha. Protocolo Anterior  de n .°_______/________

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

AUTOR DO PROJETO

300 MJ/m²

APROVADO

Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Diretoria de Serviços Técnicos

Centro de Atividades Técnicos

PROTOCOLO SISGAT Nº:_____________, ANALISADO SOB DECRETO 2.247/2022.

DATA:_____/________/____________

ANALISTA:____________________________

SISTEMAS:

OCUPAÇÃO: LOCAL:

CAD:

RISCO: CNAE:

CARGA DE INCÊNDIO ESPECÍFICA/PREDOMINANTE :

GRUPO/DIVISÃO:

GRUPO: F/ DIVISÃO: F-6 JULHO/ 2022

ÁREA CONSTRUÍDA E ÁREA UTILIZADA (IT 08) :

DATA:

ESCALA:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC/AR/PA

CNPJ: 03.593.364/0006-25

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PA

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

10.837,76 m²

483744

01 11 2022

SGT BM FABIO

X
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ÁREA
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ASSUNTO:

ANANINDEUA - PA

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS REGISTRADO NA ART DE Nº PA20220795823

ARQ

Sinalização, Iluminação e Saídas de Emergência,
Extintores e Sistema de Alarme de Incêndio.

AV. GOVERNADOR HÉLIO GUEIROS, 110
CEP: 67.120-370

COQUEIRO - ANANINDEUA/PA

JARLENE COSTA

PROJETO ARQUITETÔNICO: PLANTAS BAIXA E DE COBERTURA, CORTES E VISTAS -
CASA DE SOM E ACESSO PARQUE AQUÁTICO

Lat.: 1° 21' 44" S
Long.: 48° 25' 16" O

8800-6/00

LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO

BAIXO INDICADA

PROPRIETÁRIO

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PARESPONSÁVEL  TÉCNICO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DO CBMPA

21

20

Coord. Geográficas(UTM  DATUM):

1. (   ) Aprovação da Analise de Projeto;
2. (   ) Substituição de Projeto. Protocolo Original n°______________
3. (   ) Com Observação para Habite-se n .°__________/__________

4. (   ) Modificação de Projeto  por prancha. Protocolo Anterior  de n .°_______/________

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

AUTOR DO PROJETO

300 MJ/m²

APROVADO

Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Diretoria de Serviços Técnicos

Centro de Atividades Técnicos

PROTOCOLO SISGAT Nº:_____________, ANALISADO SOB DECRETO 2.247/2022.

DATA:_____/________/____________

ANALISTA:____________________________

SISTEMAS:

OCUPAÇÃO: LOCAL:

CAD:

RISCO: CNAE:

CARGA DE INCÊNDIO ESPECÍFICA/PREDOMINANTE :

GRUPO/DIVISÃO:

GRUPO: F/ DIVISÃO: F-6 JULHO/ 2022

ÁREA CONSTRUÍDA E ÁREA UTILIZADA (IT 08) :

DATA:

ESCALA:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC/AR/PA

CNPJ: 03.593.364/0006-25

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PA

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

10.837,76 m²

483744

01 11 2022

SGT BM FABIO

X
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ASSUNTO:

ANANINDEUA - PA

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS REGISTRADO NA ART DE Nº PA20220795823

ARQ

Sinalização, Iluminação e Saídas de Emergência,
Extintores, Hidrantes e Sistema de Alarme de
Incêndio.

AV. GOVERNADOR HÉLIO GUEIROS, 110
CEP: 67.120-370

COQUEIRO - ANANINDEUA/PA

JARLENE COSTA

PROJETO ARQUITETÔNICO: PLANTAS BAIXA E DE COBERTURA, CORTES E VISTAS -
CASAS DE MÁQUINAS 01 E 02

Lat.: 1° 21' 44" S
Long.: 48° 25' 16" O

3514-0/00

ESPECIAL

BAIXO INDICADA

PROPRIETÁRIO

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PARESPONSÁVEL  TÉCNICO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DO CBMPA

21

21

Coord. Geográficas(UTM  DATUM):

1. (   ) Aprovação da Analise de Projeto;
2. (   ) Substituição de Projeto. Protocolo Original n°______________
3. (   ) Com Observação para Habite-se n .°__________/__________

4. (   ) Modificação de Projeto  por prancha. Protocolo Anterior  de n .°_______/________

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

AUTOR DO PROJETO

200 MJ/m²

APROVADO

Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Diretoria de Serviços Técnicos

Centro de Atividades Técnicos

PROTOCOLO SISGAT Nº:_____________, ANALISADO SOB DECRETO 2.247/2022.

DATA:_____/________/____________

ANALISTA:____________________________

SISTEMAS:

OCUPAÇÃO: LOCAL:

CAD:

RISCO: CNAE:

CARGA DE INCÊNDIO ESPECÍFICA/PREDOMINANTE :

GRUPO/DIVISÃO:

GRUPO: M/ DIVISÃO: M-3 JULHO/ 2022

ÁREA CONSTRUÍDA E ÁREA UTILIZADA (IT 08) :

DATA:

ESCALA:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC/AR/PA

CNPJ: 03.593.364/0006-25

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PA

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

10.837,76 m²

483744

01 11 2022

SGT BM FABIO

X


